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W pełni certyfikowany „od A do Z”, ciągły system monitoringu emisji 
spalin (CEMS) w Warszawskiej Wytwórni Energii

XXII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów. Odzysk Energii.” 

Łochów, 5-7.11.2025 r.
Wojciech Mizerski - Prezes, Dyrektor Zarządzający, Analytics Ltd Sp. z o.o., Kraków 
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1. Firma Analytics Ltd Sp. z o.o.

2. Pomiar węgla biogenicznego oraz dioksyn i furanów 

3. Analytics QAL CEM Report – oprogramowanie 
spełniające PN-EN17255

4. Ekospalarnia Kraków

5. Warszawska Wytwórnia Energii

6. PN-EN 14181 oraz PN-EN 17255 „mamy to w CEMS
i Wy to macie (możecie mieć!) ponieważ współpracujemy”

7. Podsumowanie

Agenda:
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• Firma rodzinno-partnerska założona w  Krakowie w 
2007 roku.

• Założyciel – Wojciech Mizerski działa w dziedzinie 
analizy zanieczyszczeń pyłowych i gazowych od 1996 
roku.

• Polski producent m. in. tlenomierzy, sond poboru 
oraz oprogramowania emisyjnego Analytics QAL 
CEM Report.

ANALYTICS Ltd Sp. z o.o.
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• Obecnie kadra inżynierska to ponad 25 
osób, obroty rzędu 15 mln złotych, w tym 
eksport na poziomie kilkunastu procent. 

• Integrator systemów CEMS.

• Blisko 200 udanych wdrożeń systemów 
ekstrakcyjnych emisji CEMS oraz ponad 
2000 uruchomionych analizatorów 
stacjonarnych.

ANALYTICS Ltd Sp. z o.o.



ANALYTICS

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL

ENVEA GLOBAL 

W DZIEDZINIE MONITORINGU EMISJI SPALIN 
W POLSCE

                            



                            

analyticspl.eu                                                                                                               5

• Biogeniczny i przez to neutralny CO2

może być odliczony od emisji gazów 
cieplarnianych.

• Część konwersji odpadów na energię 
można uznać za odnawialną, ze 
względu na obecność związków 
organicznych w spalanych odpadach. 

Definicja biogenicznego CO2
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• Dokładny pomiar biogenicznego CO2 w 
oparciu o zasadę datowania węglem 14C.

• Różnica między kopalnym, a biogennym 
CO2 określa rzeczywistą emisję gazów 
cieplarnianych i ślad węglowy.

Analizator gazowy AMESA-B
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• Biogeniczne CO2 neutralne dla klimatu.

• Oszczędności dla operatorów obiektów 
spalarni odliczając udział biogenicznego CO2.

• Pewność co do metody pobierania próbek.

• Stabilność i wiarygodność wyników.

• Zgodność z wymaganiami EU-ETS.

• Spełnienie wymagań EN-ISO 13833.

• Redukcja śladu węglowego.
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Definicja dioksyn i furanów

Dioksyny to rodzina złożonych związków 
chemicznych zawierających chlor, znanych 
jako polichlorowane - p-dioksyny (PCDD) 
i pokrewne furany (PCDF). 
Istnieje kilkaset substancji dioksynowych. 



                            

analyticspl.eu                                                                                                               16

• System AMESA–D z certyfikatem QAL1.

• Długotrwały pomiar próbek dioksyn PCDD, 
furanów PCDF.

• Sempler ze stałym absorberem dioksyn 
wymieniany co 6 tygodni.

Analizator AMESA-D
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MENU NAWIGACYJNE

WYBRANA MASKA

ALARMY,

INFORMACJA DOT. AKTUALNEJ MASKI

Analytics QAL CEM Report (AQCR) oprogramowanie zgodne z PN-EN 17255 „czekające” na wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
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✓ Spełnia wymagania IED 2010/75/EU oraz konkluzje BAT,

✓ Zgodny z EN 17255 - Data acquisition and handling systems (DAHS)

✓ Funkcjonalny i przejrzysty interfejs - przyjazny użytkownikowi, 

✓ Zoptymalizowane algorytmy obliczeniowe, 

✓ Tworzony na indywidualne potrzeby Zamawiającego,

✓ Zaimplementowana procedura QAL2 oraz w pełni automatyczna QAL3 (raporty/karty CUSUM, Shewharta, EMWA),

✓ Praca aplikacji na stacjach operatorskich bez konieczności instalacji 

dodatkowego oprogramowania (dostęp www),

✓ Możliwość rozbudowy istniejącej infrastruktury sprzętowo-software’owej,

✓ Bogaty zestaw ponad 100 drajwerów komunikacyjnych 

dla szerokiej gamy sterowników, regulatorów i urządzeń pomiarowych,

✓ Dane emisyjne w dwóch niezależnych bazach danych, 

✓ Rozbudowany moduł trendów,

✓ Pełna diagnostyka systemu pomiarowego z poziomu serwera monitoringu emisji spalin.
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Inwestor/Zamawiający:

KHK ZTPO Kraków/ Posco, Seen

Zadanie: 

• Zaprojektowanie układu CEMS „od kontenera do raportów 

emisyjnych”,

• Budowa zintegrowanego systemu CEMS,

• Pomiar H2O, O2, CO, CO2, NO, NH3, HCl, HF, TOC, Hg, pył, 

przepływ, T, ciśnienie, 

• Bardzo szczegółowe, dopasowane do indywidualnych 

specyficznych wymagań klienta, oprogramowanie Analytics QAL 

CEM Report (AQCR),

• W pełni automatyczna procedura QAL 3 PN -EN 14181.
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Warszawska Wytwórnia Energii
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Warszawska Wytwórnia Energii
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PN-EN 14181
Najważniejszy dokument dla producentów i dystrybutorów sprzętu pomiarowego

Norma ustanowiona w 2005, zaktualizowana w  2010 i następnie w 2014 określa wymagania stawiane systemom CEMS. 

Zasadniczo opisuje 3 procedury:

• QAL 1 – etap doboru sprzętu do pomiarów – dobór analizatorów z certyfikatami QAL 1 do pomiaru odpowiednich związków 

gazowych, z odpowiednimi zakresami oraz  z odpowiednimi dokładnościami

• QAL 2 – pomiary równoległe na obiekcie do wykalibrowania CEMS oraz sprawdzenia czy system spełnia wymagania

• QAL 3 – procedura ręcznego lub automatycznego sprawdzenia w określonym przedziale czasowym, czy CEMS działa 

poprawnie (zwykle sprawdzenie zera i punktów z zakresu)

W praktyce PN-EN 14181 nakłada szereg obowiązków na producentów sprzętu pomiarowego, firmy wykonawcze oraz 

inwestorów.

Do powyższego dochodzi norma PN-EN 17255 opisująca wymagania 
stawiane serwerom emisyjnym



                            

analyticspl.eu                                                                                                               20

QAL1 – Czy jest osobnym dokumentem, czy częścią spójnej normy PN-EN 14181 (w skład której wchodzą jeszcze procedury QAL2, QAL3)?
Przykłady zapisów
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„As industrial processes often differ in their requirements, some flexibility is allowed in the selection of the sampling 
train with the AMS.”
„Allowable variations could include:
A different length of sampling line to that which was tested. 
A different brand or model of sampling train, so long as there is evidence from third-party testing that the alternative 
components meet the required performance specifications, and have been tested on analogous systems. 
Additional manifolds and heated valves used to allow more than one analyser to share a sampling train.”

Air Guidance Note on the Implementation 
of I.S. EN 14181 (AG3)

Environmental Protection Agency 
Johnstown Castle Estate Wexford, Ireland.

„The sample system (converter, chiller, line, probe etc) must either be:
The same as the ones that the analyser was certified with (specified on the MCERTS certificate)
A different brand/model of sampling system of the same type, with evidence that the alternative system works with 
similar types of CEMS.„

General Requirements for
EN14181 CEM Systems
(QAL1)

SOCOTEC UK www.socotec.co.uk

„A CEM is certified with a specified type of sampling system. If the analyser is used with components for the sampling 
system which differ from those which were originally tested, there must be verifiable evidence from a suitable third 
party test laboratory to demonstrate that the alternative sampling system still enables the CEM to meet the MCERTS 
performance requirements. „

Performance Standards and Test 
Procedures for Continuous Emission 
Monitoring Systems

MCERTS Performance Standards for CEMs

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje wytyczne dotyczące systemów komputerowych – „serwerów emisyjnych”

https://www.socotec.co.uk/
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Stwórzmy wspólnie kolejny sukces!

+48 12 427 31 66

biuro@analyticspl.eu

www.analyticspl.eu
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Dziękujemy!

mailto:wojciech.mizerski@analyticspl.eu
http://www.analyticspl.eu/
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